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Éves összefoglaló energetikai szakreferensi jelentés

CÉGADATOK

FŐ ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK

TÁVHŐFÖLDGÁZ

2022 SOURCING Hungary Kft.

VILLAMOS ENERGIA

GE FOC I Ingatlanhasznosító Kft.

2051, Biatorbágy, Budaörsi út 4.

500-1 000 000 m3 között 0 GJ1-10 GWh között

ÉPÜLET
80%

TEVÉKENYSÉG
20%

SZÁLLÍTÁS
0%

77,27%

22,73%

ENERGIAMÉRLEG [MWhpr/év] GE FOC I Ingatlanhasznosító Kft. 
összesen 2022.

Vásárolt villamos energia Földgáz
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A FELHASZNÁLT ENERGIA CO2 KIBOCSÁTÁSA

3160,602325452 tonna

jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec

Vásárolt villamos energia 2022. 412 199 348 588 365 880 316 526 326 176 394 697 443 889 441 134 308 280 296 102 356 156 413 883

havi átlaghőmérséklet ◦C 0,90 7,30 8,20 13,50 15,80 19,50 22,20 23,70 19,70 12,20 6,00 3,80
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HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS-GE FOC I Ingatlanhasznosító Kft. 
összesen

Vásárolt villamos energia 2022. havi átlaghőmérséklet ◦C

jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec

Földgáz 2022. 931 650 627 757 541 818 333 008 36 931 10 094 8 367 6 917 22 659 67 984 230 487 434 933

havi átlaghőmérséklet ◦C 0,90 7,30 8,20 13,50 15,80 19,50 22,20 23,70 19,70 12,20 6,00 3,80
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HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS-GE FOC I Ingatlanhasznosító Kft. 
összesen

Földgáz 2022. havi átlaghőmérséklet ◦C

79,22%

20,78%

CO2 kibocsátás megoszlása 
energiahordozónként

Vásárolt villamos energia Földgáz
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SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK

Passzív elérés:  Aktív elérés:  fő

ENERGIAHATÉKONYSÁGI JAVASLATOK

- ... -

MEGVALÓSULT ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK
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világításkorszerűsítés, napelemes rendszer telepítése
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